OZNACZENIA:

\«s - tacznik $wiecznikowy n.t. IP44

><<@ - oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 3W IP65 nastropowa przeznaczona
do stosowania w przestrzeni otwartej np. AXNO 3W IP65 lub inng o réwnowaznych parametrach

Ee———— - wypust o$wietleniowy, zastosowac oprawe nastropowg LED IP65 4400Im 32W
np. NEPTUN LED V1 4400lm PC 32W IP65 lub inng o réwnowaznych parametrach

UWAGA!

W przypadku braku mozliwo$ci zamontowania opraw bezposrednio na
suficie (ze wzgledu na przebieg rur obiegéw grzewczych) nalezy zawiesi¢
je na linkach no$nych ponizej infrastruktury sanitarne;.

RZUT KOTLOWNI -

INSTALACJA OSWIETLENIOWA
SKALA 1:50

"PIO—-SAN" Pracownia projektowa

ul. Romualda N\ﬁw 25-322 Kielce

Biuro: ul. Cisowa 36 Bilczo gm. Morawico
i B (041) 311-76-21

email: pi zta.fm; pic i .ol

Temat opracowania:

4149/2 | 4151/2 OBR. 261306_4.0006

WYMIANA ISTNIEJACEGO KOTLA NA PALIWO STALE NA NOWY, GAZOWY
0 MOCY 300kW W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W WEOSZCZOWIE

29-100 WeOSZCZOWA UL. KONIECPOLSKA 20 DZ. NR EWID.

Inwestor: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W WLOSZCZOWIE

29—-100 Wroszczowa; ul. Kocniecpolska 20
Obiekt: Dom Pomocy Spolecznef
Foza: Projekt budowlany
Branza: Instalacje elektryczne
Nazwa rysunku: Rzut kottowni M. rys. Skala

- instalacja oswietleniowa IE=1 1:50

Imig i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Frojektowat: mgr inz. Marek AIf \SHi/0096/PHOE/ 14| 11.2017
Opracowal: mgr inz. lwona Sito 11.2017
Sprawdzit: mgr inz. Jaroslaw Kolera KI-214/93 11.2017
NINIEJSZEGO 4, JAK TEZ JEGO /, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH

18 USTAWY Z DNIA 4

POZES Z 1994 R)

PRZECHOWYWANIA DANYCH — ZA WYJATKIEM WEASCINYCH ORGANOW ADMINISTRAGJI. PRZEKAZYWANIE W JAKIEIKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNE, MECHANICZNE,
PRODUKC., PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY

LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.




