RZUT KOTLOWNI -
INSTALACJA DETEKCJI GAZU
SKALA 1:50

=]

YDY3x1,5mm2
do zaworu MAG 3

AU

=4

OZNACZENIA:

DEX12 [@ - detektor dwuprogowy serii DEX-12/N

m - automatyczny zawoér odcinajgcy MAG3-DN80

(dostarczany przez dostawce urzadzen gazowych,
Zlokalizowany w szafce gazowej nasciennej)

MD-2 77/ - modut steruiacy typ. MD-2.ZA

SL32 2 - sygnalizator akustyczno-optyczny

YTKSY4x0,5mm2

YDY4x1,0mm2
do SL

"PIO-SAN” Pracownia projektowa

L N ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce
. Biuro: ul. Cisowa 36 Bilcza gm. Morawica
] B (041) 311-76-21
email: pic ta.fm,; pio @pio—san.pl

Temat opracowania: | WYMIANA ISTNIEJACEGO KOTEA NA PALINO STALE NA NOWY, GAZOWY
0 MOCY 300KW W DOMU POMOCY SPOLECZNES W WEOSZCZOWIE
29—100 WeOSZCZOWA UL. KONIECPOLSKA 20 DZ. NR EWID.
4149/2 | 4151/2 0BR. 261306_4.0006
Inwestor: DOM POMOCY SPOLECZNEJS W WeOSZCZOWIE
29-100 Wroszczowa; ul. Kocniecpolska 20
Obiekt: Dom Pomocy Spolecznej
Faza: Projekt budowlany
Branza: Instalacje elektryczne
Nazwa rysunku: Rzut kottowni N 1ys. Skalo
- instalacja detekcji gazu IE-4 1:50
Imig i nozwisko Uprawnienia Dota Podpis
Projektowat: mgr inz. Marek Alf \SWK/0096/PHOE/ 14| 11.2017
Opracowat: mgr inz. Iwona Sito 11.2017
Sprawdzit: mgr inz. Jarostaw Kolera KI-214/93 11.2017

NIVIEJSZEGO JAK TEZ JEGO . W TYM KONCEPCJ, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH — ZA WYJATKIEM WLASCINYCH ORGANOW ADMINISTRACJ. PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNES, MECHANICZNEY,
FOTOKOPI, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY
718 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U. NR 24, POZ.B3 Z 1994 R)




